
Istniejąca stacja trafo
"BABICE UJĘCIE WODY"

15/0,4kV TN-C
Rozdzielnia stacyjna
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Nazwa inwestycji: Rozbudowa Stacji 
Uzdatniania Wody miejscowości  Babice      
na działkach nr ew. 1074/1; 1076/1 
położonych w obrębie ewidencyjnym 0001  
Babica, gmina Obsza.

Faza: PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku: Schemat główny zasilania wraz układem pomiarowym 
i wyłącznikiem pożarowym - Budynek techniczny zasilania studni 
głębinowych
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Format: A -3

Skala: - 

Nr rys:

E1135-240 Rzeszów, ul. Staromiejska 75
tel. (017) 8 600 300
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Spec. instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych    
i elektroenergetycznych - bez 
ograniczeń

Spec. instalacyjna w zakresie  
instalacji i sieci elektrycznych                    
i elektroenergetycznych - bez 
ograniczeń
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Projektant:
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Nr ukł. pomiarowego: 83604376
Grupa taryfowa: B22
Moc przyłączeniowa: 65 kW
Moc zamówiona: 41 kW

Licznik ZMD310AT/CT + CU-L52 Landis+Gyr
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