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technicznym zasilania studni gtebinowych

LEGENDA
ZK+SPZ .
+TL+PPOZ Ztgcze z uktadem pomiarowym i wyt. PPOZ, 1800x1200x250mm
RG Rozdzielnia gtéwna RG, 2000x1200x400mm
L1 K100 Korytko kablowe stalowe ocynkowane; szeroko$¢ 100mm,
wysoko$¢ 60mm, grubos$¢ blachy 0,7 mm
Faza: PROJEKT TECHNICZNY |[ kwiecier 2022 |[ Inwestor: Urzgd Gminy Obsza
Nazwa rysunku: Rzut zasilania i koryt kablowych w budynku 23-413 Obsza 36

Projektant:

mgr. inz Wactaw Kornafel

Spec. instalacyina w zakresie sieci, ||| oy 70048/

rzadzen elektrycznych

Nazwa inwestycji: Rozbudowa stacji
uzdatniania wody miejscowosci Chwafowice

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Andrzej tukéw

i elektroenergetycznych - bez PWOE/19
UAN/III/
i elektroenergetycznych - bez 7342/95/98

na dziatkach nr ew. 2318/2; 2319/2; 2320/2
potozonej w obrebie ewidencyjnym 0002

Chwatowice, gmina Radomys! nad Sanem.
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