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Zestawienie kabli

Lokalizacja Oznacznie Typ kabla Diugosc¢
+OBIEKT -Rz-S7S.P2 YAKY 4x95
+OBIEKT -SZS.P2-CPE510 UTP CAT.5E
+OBIEKT -SZS.P2-KAM YKY 3x1,5
+OBIEKT -SZS.P2-0SW.T YKY 3x2,5
+OBIEKT -SZS.P2-P2 CLEAN 4x2,5
+OBIEKT -SZS.P2-S.HYDR Kabel fabryczny
+OBIEKT -SZS.P2-S.MIN LiYY 3X1
+OBIEKT -SZS.P2-WL_KR LiYY 3X1
+OBIEKT -SZS.P2-WODOMIERZ LiYY 3X1
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Zestawienie materiatow

L.p |llos¢ Kod katalogowy Producent Opis
1 1/0 CKF-B F&F Przekaznik kolejnosci, zaniku i asymetrii faz 10A 1Z 4sek 55V
2 1/0 PCZ-525.3-PLUS F&F Zegar astronomiczny jednokanatowy z przerwg nocng AC 230V AC
3 1/0 PZ-829RC F&F Przekaznik kontroli poziomu cieczy 16A 2P 1-100kOhm z regulacjg czuto$ci PZ-829RC
4 3/0 SONDA-PZ2 F&F Sonda przekaznika do przekaznikéw kontroli poziomu SONDA-PZ2
5 1/0 MTX-2050 INVENTIA MTX-2050 — 2G/3G/LTE brama komunikacyjna z portem Ethernet
6 1/0 JRQ75 LEIPOLE Grzejnik 75W 230VAC JRQ75
7 1/0 JWT6011R LEIPOLE Termostat Jednofunkcyjny do sterowania pracg grzatki NC 230VAC zakres 0-60 stopni C 230VAC
8 1/0 P17G 000 LUMEL Separator zasilany z petli pradowej 0/4...20mA
9 1/0 EDR-120-24 MEANWELL Zasilacz impulsowy 24VDC 5A 120W
10 |1/0 MDR-20-12 MEANWELL Zasilacz impulsowy 85-264V AC/ 1,67A 12V DC 20W
11 3/0 MAA1050A10 MOREK Ztgczka OTL50 kolor szary 1xAl/Cu 1,5-50mm2 1000V Zacisk uniwersalny
12 1/0 MAA2050B10 MOREK Ztgczka OTL50-2 kolor niebieski 2xAl/Cu 1,5-50mm2 1000V Zacisk uniwersalny
13 [1/0 EDS-205 MOXA Switch Ethernet; niezarzadzalny; llo$¢ portéw: 5; 12+48VDC; DIN
14 |1/0 5095253 OBO BETTERMANN Ogranicznik przepie¢ C Typ 2 3P+N 40kA 280V V20-3+NPE-280
15 |2/0 860414 RELPOL Przekaznik przemystowy 4P 230V AC IP40 AgNi R4N-2014-23-5230-WTL
16 |2/0 GZT4 RELPOL Gniazdo przekaznika R4 GZT4-SZARE
17 |3/0 PI6-1P-24VDC RELPOL Przekaznik interfejsowy 1P 12A 24V DC AgSnO2 PI6-1P-24VDC
18 |1/0 PIR6WB-1PS-24VDC-R RELPOL PRZEKAZNIK INTERFEJSOWY 24V DC
19 1/0 A9A15306 SCHNEIDER ELECTRIC Gniazdo modutowe 2P+Z 16A 250V na szyne iPC
20 |1/0 A9C21732 SCHNEIDER ELECTRIC Stycznik modutowy 25A 2Z 230V AC iCT
21 1/0 A9D22616 SCHNEIDER ELECTRIC Wytacznik réznicowo-nadpradowy 2P 16A B 0,03A typ AC DPN Vigi
22 (10 A9E18074 SCHNEIDER ELECTRIC Przetgcznik modutowy I-0-11 2P 20A iSSW
23 1/0 A9E 18335 SCHNEIDER ELECTRIC Lampka modutowa czerwona/zielona 12-48V AC/DC ilL
24 |4/0 A9F03106 SCHNEIDER ELECTRIC Wytgcznik nadpradowy 1P B 6A 6kA AC iC60N-B6-1
25 (2/0 A9F03110 SCHNEIDER ELECTRIC Wytgcznik nadpradowy 1P B 10A 6kA AC iC60N-B10-1
26 (1/0 A9F03306 SCHNEIDER ELECTRIC Wytgcznik nadpradowy 3P B 6A 6kA AC iC60N-B6-3
27 (10 A9F04102 SCHNEIDER ELECTRIC Wytgcznik nadpradowy 1P C 2A 6kA AC iC60N-C2-1
28 |1/0 A9F04110 SCHNEIDER ELECTRIC Wytgcznik nadpradowy 1P C 10A 6kA AC iC60N-C10-1
29 (1/0 A9S65340 SCHNEIDER ELECTRIC Roztgcznik modutowy 40A 3P iSW
30 |1/0 A9Z11225 SCHNEIDER ELECTRIC Wytacznik réznicowopradowy 2P 25A 0,03A typ AC ilD
31 1/0 ATS01N212QN SCHNEIDER ELECTRIC Softstart 3-fazowy 380-415VAC 12A 5,5 400V Altistart
32 (1/0 GV2ME14AP SCHNEIDER ELECTRIC Wytacznik silnikowy 3P 4kW 6-10A PL
33 (1/0 GVAE11 SCHNEIDER ELECTRIC STYK POMOCNICZY
34 (10 LC1D12P7 SCHNEIDER ELECTRIC STYCZNIK 3P 230V 12A AC
35 (1/0 LGY410028 SCHNEIDER ELECTRIC Prisma Plus G Blok rozdzielczy 4P 100A 28 zaciskéw
36 2/0 XCKN2145G11 SCHNEIDER ELECTRIC Wytgcznik krancowy 1R 1Z migowy tworzywo dzwignia obrotowa z regulacjag dtugosci
37 |1/0 6ES7212-1AE40-0XB0 SIEMENS Sterownik SIMATIC S7-1200 PLC CPU 1212C DC/DC/DC
38 (1/0 CPE510 TP-LINK Access Point TP-LINK CPE510 (300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11a)
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Zestawienie materiatow

L.p |llos¢ Kod katalogowy Producent Opis
39 10/0 2001-1201 WAGO 2-PRZEWODOWA Zt ACZKA PRZELOTOWA
40 1/0 2001-1204 WAGO 2-PRZEWODOWA Zt ACZKA PRZELOTOWA
41 2/0 2001-1207 WAGO 2-PRZEWODOWA Zt ACZKA PE
42 14/0 2002-1201 WAGO 2-PRZEWODOWA Zt ACZKA PRZELOTOWA
43 1/0 2002-1204 WAGO 2-PRZEWODOWA Zt ACZKA PRZELOTOWA
44 12/0 2002-1207 WAGO 2-PRZEWODOWA Zt ACZKA PE
45 18/0 2002-1611/1000-836 WAGO Ztgczka bezpiecznikowa 2,5mm2 szara 6.3A G 5x20mm
46 1/0 TCAH-30A YHDC PRZEKLADNIK PRADOWY TCAH 30A z przetwornikiem 0...10V
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Zestawienie dokumentow

L.p |Schemat Rodzaj dokumentu Opis Data modyfikacji
1 0 Strona tytutowa
2 1 Schematy zasadnicze Zasilanie szafy SZS-P2, kontrola napiecia
3 2 Schematy zasadnicze Zasilanie i sterowanie pompy P2 studni SG-2
4 3 Schematy zasadnicze Zasilanie o$wietlenia studni i kamery
5 5 Schematy zasadnicze Zasilanie sterownika PLC, i modutu telemetrycznego
6 6 Schematy zasadnicze Sygnalizacja; wejscia ogdine, pompa P2, wodomierz
7 7 Schematy zasadnicze Sygnalizacja; wytaczniki krancowe w szafie i wiazie studni
8 8 Schematy zasadnicze Sygnalizacja; poziom wody i prad pompy
9 9 Schematy zasadnicze Widok rozmieszczenia aparatow
10 |10 Schematy zasadnicze Schemat ideowy okablowania szafy SZS.P2
11 11 Zestawienie kabli
12 13 Zestawienie materiatow
13 12 Zestawienie materiatow
14 14 Listwy zaciskowe -XZ
15 15 Listwy zaciskowe -X1
16 16 Listwy zaciskowe -X2
17 |17 Listwy zaciskowe -X3
18 |20 Zestawienie dokumentéw
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