
Szafa zasilająco-sterownicza i automatyki SZSA

·      Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy 
       lub suchobiegu pompy o wysokiej 
       niezawodności Liquiphant FTL31, 
       24V DC - 1 szt.

PRODUCENT

SPECYFIKACJA

WIELKOŚĆ MIERZONA

OBECNOŚĆ WODY

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

OZNACZENIE

MIEJSCE ODBIORU SYGAŁU

Hala filtrów - woda do płukania
MIEJSCE POMIARU
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Urząd Gminy Obsza
23-413 Obsza 36
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REIN Sp. J.
35-240 Rzeszów, ul. Staromiejska 75

Pomiar obecności wody przed pompą płuczną IV.2022
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości  Babice 
na działkach nr ew. 1074/1; 1076/1; położonej w obrębie 
ewidencyjnym 0001 Babice, gmina Obsza

LS.1

XS4: 21

67F1
0,5A

+24V -24V

16UM8

X11:a.4

14

11

67K1

3

67K1
4C.
024 

A2

A1


