OZNACZENIE MIEJSCE POMIARU
Hala pomp - powietrze do ptukania filtrow

CISNIENIE PT.3
Szafa zasilajgco-sterownicza i automatyki SZSA

WIELKOSC MIERZONA

SPECYFIKACJA SCHEMAT ELEKTRYCZNY

e Przetwornik ci$nienia typu MBS1700,
4...20mA, 0-6 bar, G1/2 - 1 szt.

LiYCY 2x0,75 mm2
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ZAMAWAJACY: Urzad Gminy Obsza WYKONAWCA: REIN Sp. J. ®
23-413 Obsza 36 35-240 Rzeszéw, ul. Staromiejska 75

OPRACOWAL L ZADANE:  przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowoéci Babice BRANZA: .

mgr inz. Michat Mac na dziatkach nr ew. 1074/1; 1076/1; potozonej w obrebie AKPIA
PROJEKTOWAL ewidencyjnym 0001 Babice, gmina Obsza DATA:

mgr inz. Wactaw Kornafel | PDK/0048/PWOE/19 |nawiRSS: pomiar cignienia powietrza do ptukania filtrow 1V.2022
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