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Przepływomierz FT.1

Szafa zasilająco-sterownicza i automatyki SZSA

·      Przepływomierz elektromagnetyczny 
       DN80, Głowica pomiarowa WATERFLUX 
       3000, IP67 (dostawa branży 
       technologicznej) - 1 szt. 
·      Konwerter IFC 050 C, IP67, zasilanie 
       230 VAC, podstawowy I/O wyjście 
       prądowe 0/4-20 mA+HART aktywne/ 
       pasywne, 1x impulsowe pasywne/1x 
       status aktywne/pasywne + RS485 
       Modbus (dostawa branży 
       technologicznej) - 1 szt.
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MIEJSCE ODBIORU SYGAŁU

Hala pomp - woda do płukania filtrów
MIEJSCE POMIARU

AKPiA

Urząd Gminy Obsza
23-413 Obsza 36

AKP-9

REIN Sp. J.
35-240 Rzeszów, ul. Staromiejska 75

Pomiar przepływu wody do płukania filtrów                  
w hali pomp
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości  Babice 
na działkach nr ew. 1074/1; 1076/1; położonej w obrębie 
ewidencyjnym 0001 Babice, gmina Obsza
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