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Gniazdo 1-krotne, natynkowe, IP55, szary

Gniazdo state z wytgcznikiem 16 lub 32A 400V 3P+Z+N, gniazdo 2x230V, wyt. L-O-P |P44

Grzejnik konwektorowy elektryczny 2000W, z programatorem elektronicznym, wiszacy ze stelazem

Faza: PROJEKT TECHNICZNY

|[ kwiecier 2022

Inwestor: Urzagd Gminy Obsza

Nazwa rysunku: Rzut i

ji
J

ia i gniazd w budynku

23-413 Obsza 36

SUW Babice
Projektant: Spec. instalacyjna w zakresie sieci,
inZ Wactaw Korafel||[nsaiaci i urzadzen elekirycznych PDK/0048/

mgr. inz Wactaw Kornafel|; eieiroenergetycznych - bez PWOE/19

ograniczet
iacy: Spec. instalacyjna w zakresie

Sprawdzajacy: instalacji | sieci elektrycznych UAN/I111/

mgr inz. Andrzej tuk6éw |||; elektroenergetycznych - bez 7342/95/98
ograniczeft

Nazwa inwestycji: Rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody miejscowosci Babice
na dziatkach nr ew. 1074/1; 1076/1
potozonych w obrebie ewidencyjnym 0001
Babica, gmina Obsza.
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