WIELKOSC MIERZONA

CISNIENIE

OZNACZENIE

PT.4

MIEJSCE POMIARU

Hala pomp - instalacja powietrza do otwierania przepustnic

MIEJSCE ODBIORU SYGALU

Szafa zasilajgco-sterownicza i automatyki SZSA

SPECYFIKACJA
e Przetwornik ci$nienia typu MBS1700,
4...20mA, 0-6 bar, G1/2 - 1 szt.
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ZAMAWAJACY: Urzad Gminy Obsza WYKONAWCA: REIN Sp. J. ®
23-413 Obsza 36 35-240 Rzeszéw, ul. Staromiejska 75
OPRACOWAL. - ZADANE:  przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Babice BRANZA: AKPIA
mgr inz. Michat Mac na dziatkach nr ew. 1074/1; 1076/1; potozonej w obrebie I
PROEKTOWAL ewidencyjnym 0001 Babice, gmina Obsza DATA: IV.2022
mgr inz. Wactaw Kornafel | PDK/0048/PWOE/19 [ NAzwa RYs: Pomiar ci$nienia powietrza w instalacji do :
NR RYS.:
SPRAWDZIL i i i i
, nia prz nic na filtrach -
mgr inz. Andrzej kukéw | UAN/ITI/7342/95/98 otwierania przepustnic na filtrac AKP-4




