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Oprawa awaryjna hermetyczna LED 30W 4160lm 4000K 1h AT
z modutem awaryjnym 1272/145mm

tacznik 1-biegunowy, swiecznikowy, natynkowy, IP55, szary

Oprawadwuzadaniowa biata; ewakuacyjna/awaryjna
z piktogramem EXIT LED 1W 3h

Naswietlacz LED 50W/4000K czarny 6000Im z czujnikiem ruchu

Faza: PROJEKT TECHNICZNY

|| kwiecied 2022 || Inwestor: Urzad Gminy Obsza

Nazwa rysunku: Rzut instalacji oSwietlenia w budynku technicznym
zasilania studni gtebinowych

23-413 Obsza 36

Projektant:

mgr. inz Wactaw Kornafel

Spec. instalacyjna w zakresie sieci,
rzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych - bez

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Andrzej tukéw

i elektroenergetycznych - bez
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